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ON-HK.903.32.2023 R W e Wrzesnia, dnia 07.03.2023 .

Ocena nr 0N-HK.9012.9.18.§023

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrzesni, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.
1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r: poz. 338),
§ 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy
zdnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekow (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z pozn. zm.), po przeanalizowaniu sprawozdania z badan
wody nr W-210/2023 z dnia 02.03.2023 r.

stwierdza
ze woda pobrana w ramach kontroli urzedowej w dniu 27.02.2023 r. z sieci wodociggu
publicznego we Wszemborzu
spelnia

w badanym zakresie wymagania okreslone w zalgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
W analizowanym okresie nie wystapily okolicznosci, ktdre zobowigzywaltyby przedsigbiorce

do podejmowania dziatan naprawczych.

Otrzymuj3a:
1. Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wrzesinska 41, 62-306 Kotaczkowo
2. aa

Do wiadomoSci:
1. Gmina Kotaczkowo Pl. Reymonta 3, 62-306 Kotaczkowo (adres skrytki /s7svan469w/SkrytkaESP)
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tel. 63 243-90-52  fax. 63 246-49-50

e-mail: sekrﬁtariat.psse.konin@sancpid.gov.p]_ .
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr W-210/2023

* Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna we Wrzesni

ul. Stowackiego 2, 62 — 300 Wrzeénia
* Rodzaj prébki woda do spozycia — pobrana w ramach monitoringu grupy A

 Tobka pobrana przez: PSSE Wrzesnia ON-HK p. Monika Cicha-Konieczna
wg PTW-HK-01 Nr rejestru probki: W-210/2023
Prébka dostarczona przez: PSSE Wrzesnia ON-HK Nr rejestru zlecenia: -
* Data pobrania prébki: 27-02-2023

* Wg protokotu pobrania nr; ON-HK.9012.1.65.2023 Data dostarczenia prébki:  27-02-2023
* Migjsce pobrania i opis probki: wodociag publiczny Wszembérz

W-210/2023 — Oczyszczalnia $ciekéw w Kotaczkowie — kran przy umywalce w pomieszczeniu

socjalnym

Stan probki dostarczonej do laboratorium: bez zastrzezer; .

Niniejsze sprawozdanie z badar zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych.

Wyniki spoza zakresu akredytacji zostaly oznaczone literg N,
Dane pozyskane od klienta oznaczono gwiazdka (*).

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport probek dostarczanych przez zleceniodawcéw.

ZESTAWIENIE WYNIKOW

(L Kod prébki | W-2102023 |* Godz. pobrania 12:00

!

|

Godz. dostarczenia do lab. 13:10

SEKCJA BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH ZYWNOSCI, WODY I GLEBY

| Parametr [ Wynik Niepewnos¢! ‘ Dopuszczalna warto$é? | Jednostka Identyfikator metody badania’
Zalecana wartosé: .

- Ogélna liczba mikroorganizméw 0 ) kran konsumenta < 200 i i PN-EN ISO 6222:2004

‘w22'C£2'C/68h + 4h (nie wykryto) wprowadzana do sieci ] = Metoda plytkowa (posiew wglgbny)

i wodociggowej < 100

: PN-EN ISO 9308-1:2014-12

| Liczba bakterii grupy coli 0 - 0 jtk w 100 ml  TA1:2017-04

! ! Metoda filtracji membranowej

| ,  PN-EN ISO 9308-1:2014-12

i Liczba bakterii Escherichia coli 0 i - 0 Jtk w100 ml | +A1:2017-04

Metoda filtracji membranowej

.__Data zakonczenia badan: 02-03-2023r.
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Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do otrzymanej i zbadanej prébki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie moze by¢ kopiowane

we fragmentach.
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Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie

Wyd. Nr 03

Sprawozdanie z Badan nr  W-210/2023

Kod prébki W-210/2023 * Godz. pobrania 12:00 Godz. dostarczenia do lab. 13:10
SEKCJA BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH WODY

Parametr Wynik* Niepewnos¢! Doazii::gna Jednostka | Identyfikator metody badania®

I

Zapach akceptowalny - akceptowalny TON Z]:;iljr;iiijiqga N

B temp. pon;:’igru 12,9°C i 6,5+9,5 ) zg;fah;afgoﬁgfjaou

Przewodnos¢ elektryczna® temp. po;?zfru 12,2°C ) r 2300 (\;lSZJ;: %) Aiz;aiNkoisz:sosn;::?ygjng

Data zakonczenia badan: 28-02-2023 r.

Autoryzowal:

Sekcja Badan Mikrobiologicznych Sekcja Badan Fizyko-Chemicznych Wody:

Zywnosci, Wody i Gleby:
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Niepewnos¢ pomiaru wyniku badania podaje si¢ wg uzgodnien z klientem oraz dla wynikéw w granicach wartosci normatywnych lub gdy ma to znaczenie

dla miarodajnosci wyniku. Niepewno$¢ pomiaru wyniku badania stanowi niepewnosé rozszerzona dla prawdopodobienistwa rozszerzenia95% i wspblczynnika

rozszerzenia k=2. W badaniach mikrobiologicznych przedstawiona niepewnos¢ rozszerzona zostata oszacowana zgodnie z PN-1SO 29201:2022-02. Podawane

wartosci niepewnosci nie zawieraja niepewnosci zwigzanej z pobraniem i transportem probki.

Dla informacji o uzyskanym rezultacie badania Laboratorium podaje informacje o wartosci niepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej lub gomej

granicy zakresu pomiarowego.

Dopuszczalna warto$¢ okre§lona w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz.U. z 201 7r.poz. 2294).

Metody badawcze stosowane w badaniach s3 metodami zalecanymi przez Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jako$ci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r.poz.2294).

Jezeli wynik badania ilo$ciowego otrzymany przez Laboratorium nie zawiera si¢ w zakresie pomiarowym akredytowanej metody, wtedy Laboratorium

w sprawozdaniu z badan przedstawia informacig o uzyskanym rezultacie badania w postaci:

< wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody/jednostka (dolna wartoé¢ zakresu pomiarowego metody jest jednoczesnie granica

oznaczania ilo§ciowego wyznaczong eksperymentalnie w Laboratorium) lub

> wartosci gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody/jednostka.

* Metody badawcze stosowane w badaniach spetniaja wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r.p0z.2294).

¢ Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji temperatury.
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Wyniki odnosza si¢ wyltacznie do otrzymanej i zbadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie moze by¢ kopiowane we
fragmentach.
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