PANSTWOWY POWIATOWY ,
INSPEKTOR SANITARNY WE WRZESNI

Oddzial Nadzoru Sekcja Higieny Komunalne;j ul. Slowackiego 2
tel. 614360732 62-300 Wrzesnia

Zakla
sekretariat.psse.wrzesnia@sanepid. g(g Ggig odarki Komunalne | Mieiepioj1 513809

higiena.komunalna.psse.wrzesnia@sanepid. gov%F z k0 W CREGON 639615830
BDO: 000538262

www.gov.pl/web/psse-wrzesnia - ypy 98 10 907, e-Doreczenia AE:PL-26717-16578-HECEE-28
/7891513809/SkrytkaESP ' ;

ON-HK.903.226.2024 ) T W;rzes'nia, dnia 25 pazdziernika 2024 r.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrzesni, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14
marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 22 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
22017 r. poz. 2294) oraz art. 12 ust. | ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), po przeanalizowaniu sprawozdan z badan
wody nr W-1199/2024 z dnia 17.10.2024 r., W-1218-1220/2024 z dnia 22.10.2024 r.

stwierdza

ze woda pobrana w ramach kontroli urzgdowej w dniach 14 i 21 pazdziernika 2024 r. z sieci wodociagu
publicznego w Gorazdowie

spelnia

w badanym zakresie wymagania okreslone w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017
I. poz. 2294).

Uzasadnienie

W dniu 14 pazdziernika 2024 r. w ramach urzedowej kontroli jakosci, zostala pobrana préba wody
w punkcie zgodnosci zlokalizowanym na sieci wodociagu tj. budynek mieszkalny Gorazdowo 48,
gm. Kotaczkowo. Analiza fizykochemiczna (sprawozdanie z badan W-1199/2024 z dnia 17.10.2024 r.)
wykazata metnos¢ wody na poziomie 1,2 NTU. Wzrost m¢tnosci moze by¢ scisle zwigzany ze zwigkszona
zawartoscia zelaza i manganu w wodzie. W celu doktadnego wyjasnienia sprawy w dniu 21 pazdziernika
2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Inspekcje Sanitarng we Wrzesni pobrano
do badania 3 proby wody w trzech punktach zgodncsci zlokalizowanych na sieci wodociagowej (budynek
mieszkalny Gorazdowo 48, Zespdt Szkolno-Przedszkolny ul. Krakowska 1, Kotaczkowo, budynek
mieszkalny Gorazdowo 52) w zakresie metnosci, zelaza i manganu. Analiza fizykochemiczna wody nie
potwierdzita przekroczen ww. parametréw (sprawozdanie z badan W-1218-1220 z dnia 22.10.2024 r.).
Wiasciciel wodociagu nie byt zobligowany do podjecia dziatan naprawczych.

Biorac powyzsze pod uwage stwierdzono jak na wstepie.
Elektronicznie podpisany przez z
up. PPIS we Wrzesni Kierownik
Oddziatu Nadzoru Lidia Anielska
Zalaczniki: Data: 2024.10.25 10:12:20 +02'00'

1. Sprawozdanie z badan nr W-1199/2024, W-1218-1220/2024

Otrzymuja:

1. Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wrzesinska 41, 62-306 Kotaczkowo,
2. aa.

Do wiadomosci:

1. Gmina Kotaczkowo, adres skrytki /s7svan469w/SkrytkaESP

H.K.

Niezaleznie od obowiazkow organow administracji publicznej przewidzianych w Kodeksie postegpowania administracyjnego niniejszym realizuje
obowigzek informacyjny, o ktorym mowa w art. 13 ust. | i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. | z pézn.zm.) — informacja
na odwrocie. Powyzszy obowiazek nie wptywa na tok i wynik postepowania administracyjnego.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/76/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE L 119, s. 1) informuje, Zze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna we Wrzesni
z siedziba przy ulicy Stowackiego 2, 62-300 Wrzesnia

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna si¢ kontaktowaé poprzez:
Adres e-mail: iod.psse.wrzesnia@sanepid.gov.pl lub pisemnie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna we Wrzesni, ul. Stowackiego 2, 62-300 Wrzesnia.

3. Pani/Pana dane beda przetwarzane w celu realizacji obowiazkdéw wynikajacych z przepisow prawa, w szczegolnosci
ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepiséw wykonawczych.

4. Odbiorcami danych sa podmioty okreslone w przepisach prawa.

5. Pani/Pana dane po zrealizowaniu celu, dla ktdrego zostaly zebrane, beda przetwarzane do celow archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbedny do zrealizowania przepisdw dotyczacych archiwizowania danych
okreslonych w zat. Nr 3 do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18.01.201 1r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwdéw
zaktadowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo do zadania:

- dostepu do tresci swoich danych osobowych,

- sprostowania swoich danych osobowych,

- poprawiania swoich danych osobowych

- ograniczenie przetwarzania swoich danych, chyba ze wynika ono z przepisow prawa,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

- usuniecia danych, w zakresie takim na jaki pozwalaja przepisy prawa.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencja nie podania wymaganych danych bedzie
pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

9. Dane osobowe nie beda przetwarzane w sposob opierajacy si¢ wylacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu.
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Oddzial Laboratoryjny

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie
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62-500 Konin, ul. Stanistawa Staszica 16
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AB 648

* Nazwa i adres klienta:

* Rodzaj probki

*

Prébka pobrana przez:
Probka dostarczona przez:
* Wg protokotu pobrania nr:

* Miejsce pobrania i opis probki:

Data wydania: Konin, dnia 17-10-2024 .

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr W-1199/2024

Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna we Wrzesni
ul. Stowackiego 2, 62 — 300 Wrzesnia
woda do spozycia — pobrana w ramach monitoringu grupy A

PSSE Wrzeénia ON-HK p. H. Konczalska

wg PTW-HK-01 Nr rejestru probki: W-1199/2024
PSSE Wrzesnia ON-HK Nr rejestru zlecenia: -

* Data pobrania probki: 14-10-2024
ON-HK.9012.1.436.2024 Data dostarczenia probki:  14-10-2024

wodociag publiczny Gorazdowo
W-1199/2024 — budynek mieszkalny Gorazdowo 48/1

Stan probki dostarczonej do laboratorium: bez zastrzezen .

Niniejsze sprawozdanie z badari zawiera wyniki badan objgte zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych.
Wyniki spoza zakresu akredytacji zostaty oznaczone litera N.

Dane pozyskane od klienta oznaczono gwiazdka (*).

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport probek dostarczanych przez zleceniodawcow.

ZESTAWIENIE WYNIKOW
Kod probki W-1199/2024 | * Godz. pobrania 9:50 Godz. dostarczenia do lab. 12:40
SEKCJA BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH ZYWNOSCI I WODY
Parametr Wynik Niepewno$¢! | Dopuszczalna warto§¢? | Jednostka | Identyfikator metody badania’
Zalecana wartosé:
Ogdlna liczba mikroorganizméw 0 ) kran konsumenta < 200 - PN-EN ISO 6222:2004
w22°C£2°C/68h = 4h (nie wykryto) wprowadzana do sieci J Metoda plytkowa (posiew wglebny)’
wodociagowej < 100
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba bakterii grupy coli 0 - 0 jtk w100 ml | +A1:2017-04
Metoda filtracji membranowej
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba bakterii Escherichia coli 0 - 0 jtk w100 ml | +A1:2017-04
Metoda filtracji membranowej

Data zakonczenia badan: 17-10-2024r.

Wyniki odnosza sie wylacznie do otrzymanej i zbadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie moze by¢ kopiowane

we fragmentach.
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Procedura PSZ-03/0OL

Zatacznik Nr 03 ¢ zdn. 04.03.22

Oddziat Laboratoryjny

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie

Wyd. Nr 03

Sprawozdanie z Badan nr ' W-1199/2024

Kod probki W-1199/2024 | * Godz. pobrania 9:50 Godz. dostarczenia do lab. 12:40
SEKCJA BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH WODY
Parametr Wynik® Niepewnogé! Dopuszc;gzlna Jednostka | Identyfikator metody badania®
wartosc
Akceptowalna przez
konsumentow i bez . a3 e
Metnosé 12 0.2 P roieriforndl NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Zalecany zakres Metoda nefelometryczna
wartosci do 1.0
st PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D
Konsumentow i bez 2 : etoaa
Barwa .5 . ““V":;:'i";‘;‘;ﬁ‘lz;““‘" gl Pt Metoda wizualna
=) Akeeplowalny przez PN-EN 1622:2006 N
- Konsumentow i bez — o who
ZapaCh akCCptOWa]ny m:pmwid.ln\vych zmian TON i/{::;/;:lzi;lxl,zona, parzysta, Mybor
7.5 . R PN-EN ISO 10523:2012
pH temp. pomiaru 17,8°C ) 6,5+9.5 Metoda potencjometryczna
Przewodnos¢ elektryczna 708 g 2500 uS/cm PN-EN 27888:1999
wiasciwa’ temp. pomiaru 17,0°C (Ww25°C) | Metoda konduktometryczna

Data zakonczenia badan: 15-10-2024 r.
Autoryzowatl:

Sekcja Badan Mikrobiologicznych
Zywnosci i Wody:

Sekcja Badan Fizyko-Chemicznych Wody:

Elektronicznie podpisany przez
Kierownik Sekcji Badan F-CHW i
AS mgr inz. Joanna Utanowska
Data: 2024.10.17 13:00:01 +02'00'

Elektronicznie podpisany przez
Kierownik Sekcji Badarn MZiW mgr
Matgorzata Ktosowska-Ptoszek
Data: 2024.10.17 10:51:06 +02'00"

KR

Niepewnos¢ pomiaru wyniku badania stanowi niepewno$¢ rozszerzona dla prawdopodobienstwa rozszerzenia 95% i wspotczynnika rozszerzenia k=2.
Podawane wartosci niepewnosci nie zawieraja niepewnosci zwiazanej z pobraniem probki.

W badaniach mikrobiologicznych niepewnos¢ pomiaru wyniku badania podaje sie wedtug uzgodnien z Klientem oraz dla wynikéw w granicach wartosci
normatywnych lub gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wyniku. Przedstawiona niepewnos¢ rozszerzona zostata oszacowana zgodnie
z PN-ISO 29201:2022-02. Dla wynikéw wyrazanych jako ,,0”, ,nie wykryto: < x”, > x” (gdzie x-dolna/gérna granica zliczania kolonii lub dolna/gérna
granica zakresu roboczego metody NPL) oraz dla wynikow badan jakosciowych niepewnosci nie podaje sie.

W badaniach fizyko-chemicznych niepewnos¢ pomiaru wyniku badania podaje sie wedlug uzgodnien z Klientem oraz gdy wartos¢ wielkosci mierzonej
+ niepewnos¢ obejmuje wartos¢ NDS lub gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wyniku. Dla informacji o uzyskanym rezultacie badania Laboratorium podaje
informacje¢ o wartosci niepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej lub gémej granicy zakresu pomiarowego.

Dopuszczalna wartos¢ okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 22017 r. poz. 2294).

Metody badawcze stosowane w badaniach s3 metodami zalecanymi przez Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Zastosowano agar z ekstraktem drozdzowym.

Jezeli wynik badania ilosciowego otrzymany przez Laboratorium nie zawiera si¢ w zakresie pomiarowym metody, wtedy Laboratorium w sprawozdaniu
z badan przedstawia informacje o uzyskanym rezultacie badania w postaci:

< wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego metody/jednostka — informacja ta jest przedstawiona z powolaniem na akredytacje, lub

> wartosci grnej granicy zakresu pomiarowego metody/jednostka — informacja ta jest przedstawiona bez powotania na akredytacje .

Metody badawcze stosowane w badaniach spetniaja wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294).

Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji temperatury.
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<KONIEC SPRAWOZDANIA>

Wyniki odnosza si¢ wytacznie do otrzymanej i zbadanej prébki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie moze by¢ kopiowane we
fragmentach.
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Procedura PSZ-03/OL

Zatacznik Nr 03 ¢ z dn. 04.03.22

Oddziat Laboratoryjny

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie
ODDZIAL LABORATORYINY

62-500 Konin, ul. Stanistawa Staszica 16
tel. 63 243-90-52 fax. 63 246-49-50

e-mail: sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl
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Wyd. Nr 03

PCA

PoLskie CEnTRUM
AKREDYTACJH

>

BADANIA

e
AB 648

* Nazwa i adres klienta:

*

k

*

Rodzaj prébki
Prébka pobrana przez:
Prébka dostarczona przez:

Wg protokotu pobrania nr:

Miejsce pobrania i opis probki:

f» AP Wk -0- 13

. G

5 S Data wydania: Konin, dnia 22-10-2024 r.

SPRAWOZi)ANIE Z BADAN Nr W-IZISO{}‘Z%/ZOZ

g% 226. el

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrzeéni
ul. Stowackiego 2, 62-300 Wrzesnia
woda do spozycia — pobrana w ramach nadzoru sanitarnego

PSSE Wrzesnia ON-HK p. H. Konczalska

wg PTW-HK-01
PSSE Wrzesnia ON-HK

ON-HK.9012.1.446-448.2024

wodociag publiczny Gorazdowe
W-1218/2024 - budynek mieszkalny Gorazdowo 48 gm. Kotaczkowo

W-1219/2024 — Zespot Szkolno-Przedszkolny, ul. Krakowska 1, Kotaczkowo — kran w toalecie
dla uczniéw

W-1220/2024 — budynek mieszkalny Gorazdowo 52 gm. Kotaczkowo

Stan prébki dostarczonej do laboratorium: bez zastrzezen .

Dane pozyskane od klienta oznaczono gwiazdka (*).

Nr rejestru préBki:
Nr rejestru zlecenia:

* Data pobrania probki:
Data dostarczenia probki:

W-1218-1220/2024
OL.9051.726.2024
21-10-2024
21-10-2024

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobieranie i transport probek dostarczanych przez zleceniodawcow.

ZESTAWIENIE WYNIKOW
Kod probki W-1218/2024  * Godz. pobrania 11:45 Godz. dostarczenia do lab. 13:10
SEKCJA BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH WODY
Parametr Wynik! Niepewnosé? Do‘it;snzoc::;lna Jednostka | Identyfikator metody badania*
Akceptowalna przez
konsumentow i bez B
Metnosé 0,67 - wepwidowyehmisn. | NTU | PN-ENISO 7027-1:2016-09
Zalecany zakres Metoda nefelometryczna
wartosci do 1,0

Data zakonczenia badan: 22-10-2024 r.

SEKCJA APARATURY SPECJALNEJ

Parametr

Wynik!

Niepewnosé?

Dopuszczalna
wartosé?

Jednostka

Identyfikator metody badania*

Stezenie zelaza

76

200

pe/l

PB-03/OL-E Wyd. 02 z dnia
21.03.2022

Metoda plomieniowej absorpcyjnej spektrometrii
atomowej (FAAS)

Stezenie manganu

<10

10=4

50

pgl/l

PB-03/OL-E Wyd. 02 z dnia
21.03.2022

Metoda plomieniowej absorpcyjnej spekirometrii
atomowej (FAAS)

Data zakonczenia badan: 22-10-2024 r.

Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do otrzymanej i zbadanej probki.
we fragmentach.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie moze by¢ kopiowane
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Procedura PSZ-03/0OL

Zatacznik Nr 03 ¢ z dn. 04.03.22

Oddziat Laboratoryjny

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie

Wyd. Nr 03

Sprawozdanie z Badan nr 'W-1218-1220/2024

Zalecany zakres
wartosci do 1,0

Kod probki W-1219/2024 * Godz. pobrania 11:30 Godz. dostarczenia do lab. 13:10
SEKCJA BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH WODY
; 5 | .
Parametr Wynik! Niepewnosc* Doz‘;;z;;i "1 Jednostka Identyfikator metody badania*
Akceptowalna pizez
onsumentow i bez e = ]
Metnosé 0,57 ) nie‘;mw‘dmych e NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09

Metoda nefelometryczna

Data zakonczenia badan: 22-10-2024 r.

SEKCJA APARATURY SPECJALNEJ

Parametr Wynik! Niepewnos¢® Dozzf::ézé%lna Jednostka | Identyfikator metody badania*
PB-03/OL-E Wyd. 02 z dnia
Stezenie zelaza 40 - 200 g/l 21.03.2022
Metoda plomieniowej absorpcyjnej spektrometrii
atomowej (FAAS)
PB-03/OL-E Wyd. 02 z dnia
Stezenie manganu <10 10+4 50 pg/l | 21.03.2022 _ i
Metoda plomieniowej absorpcyjnej spekirometrii
atomowej (FAAS)
Data zakonczenia badan: 22-10-2024 r.
Kod probki W-1220/2024 | * Godz. pobrania 12:00 Godz. dostarczenia do lab. 13:10
SEKCJA BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH WODY
. : . | .
Parametr Wynik! Niepewnos¢* o\zzitzoc;% ™1 Jednostka Identyfikator metody badania*
Akcuptowalna przez
konsumentow i bez .
Metnosé 0,22 _ e eune e NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Zaiccany zakies Metoda nefelometryczna
wartosci do 1,0

Data zakonczenia badan: 22-10-2024 r.

SEKCJA APARATURY SPECJALNEJ

Parametr Wynik!

Dopuszczalna
warto$é?

Niepewnosé? Jednostka

Identyfikator metody badania*

Stezenie zelaza 24

- 200 g/l

PB-03/0OL-E Wyd. 02 z dnia
21.03.2022

Metoda plomieniowej absorpcyjnej spekmrometrii
atomowej (FAAS)

Stezenie manganu <10

104 50 g/l

PB-03/0OL-E Wyd. 02 z dnia
21.03.2022

Metoda plomieniowej absorpcyjnej spektrometrii
atomowej (FAAS)

Data zakonczenia badan: 22-10-2024 r.

Autoryzowat:

Sekcja Badan Fizyko-Chemicznych Wody:

Elektronicznie podpisany przez

Starszy Asystent mgr Eliza Gabryszak

Data: 2024.10.22 13:31:52 +02'00'

KR

Sekcja Aparatury Specjalnej:

Elektronicznie podpisany przez
Starszy Asystent mgr inz. Anna
Paulinska

Data: 2024.10.22 13:40:42 +02'00'

! Jezeli wynik badania ilosciowego otrzymany przez Laboratorium nie zawiera si¢ W zakresie pomiarowym metody, wtedy Laboratorium w sprawozdaniu
z badan przedstawia informacje o uzyskanym rezultacie badania w postaci:

Wyniki odnoszg si¢ wytacznie do otrzymanej i zbadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie moze by¢ kopiowane we

fragmentach.

PSSE w Koninie
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Procedura PSZ-03/0OL Zatacznik Nr 03 ¢ z dn. 04.03.22
Oddziat Laboratoryjny Wyd. Nr 03

Powiatowa Stacja Sanitamno - Epidemiologiczna w Koninie Sprawozdanie z Badan nr ' W-1218-1220/2024

o

w

IS

< wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego metody/jednostka — informacja ta jest przedstawiona z powotaniem na akredytacje, lub

> warto$ci gérmej granicy zakresu pomiarowego metody/jednostka — informacja ta jest przedstawiona bez powotania na akredytacje .

Niepewnos¢ pomiaru wyniku badania stanowi niepewnos$¢ rozszerzona dla prawdopodobienistwa rozszerzenia 95% i wspotczynnika rozszerzenia k=2.
Podawane wartosci niepewnosci nie zawieraja niepewnosci zwiazanej z pobraniem probki.

W badaniach fizyko-chemicznych niepewnos¢ pomiaru wyniku badania podaje sie wedhig uzgodnien z Klientem oraz gdy warto$é wielkosci mierzonej
+ niepewnos¢ obejmuje warto$¢ NDS lub gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wyniku. Dla informacji o uzyskanym rezultacie badania Laboratorium podaje
informacjg o wartosci niepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej lub gérnej granicy zakresu pomiarowego.

Dopuszczalna wartos¢ okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 22017 . poz. 2294).

Metody badawcze stosowane w badaniach spetniajg wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

<KONIEC SPRAWOZDANIA>

Wyniki odnosza si¢ wytacznie do otrzymanej i zbadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie moze by¢é kopiowane we
fragmentach.
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