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Dotyczy: jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gorazdowie

OCENA nr ON-HK.176.2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 
416), § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 12 
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), po przeanalizowaniu sprawozdań 
z badań wody nr P/0/02/2025/324/FM/2 z dnia 11.09.2025 r., P/0/09/2025/350/F/2 
z dnia 02.10.2025 r., P/0/09/2025/350/F/3 z dnia 02.10.2025 r., W-1207/2025 z dnia 
17.10.2025 r., P/0/10/2025/33/F/1 z dnia 17.10.2025 r., P/0/10/2025/33/F/2 z dnia 
17.10.2025 r., P/0/10/2025/33/F/3 z dnia 17.10.2025 r., P/0/10/2025/33/F/4 z dnia 
17.10.2025 r.

stwierdza 

że woda pobrana w ramach wewnętrznej i urzędowej kontroli jakości w dniach 4 i 23  
września 2025 r. oraz 13 października 2025 r. z sieci wodociągu publicznego w Gorazdowie

spełnia

w badanym zakresie wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uzasadnienie

Analiza fizykochemiczna wody pobranej do badania w dniu 4 września 2025 r. w ramach 
kontroli wewnętrznej w Stacji Uzdatniania Wody wodociągu publicznego w Gorazdowie 
(sprawozdanie z badań nr P/0/02/2025/324/FM/2 z dnia 11.09.2025 r.) wykazała mętność 
na poziomie 1,3 NTU. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) mętność wody 
powinna być akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Przy czym 
zalecany zakres wartości dla mętności to 1 NTU. 

Podwyższona mętność wody do picia może wskazywać na występowanie określonego 
rodzaju zanieczyszczenia lub nieprawidłowości w uzdatnianiu wody lub jej dystrybucji. 
W trakcie ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody dochodzi do zmiany warunków 
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utleniająco-redukcyjnych, czego skutkiem jest powstawanie nierozpuszczalnych tlenków 
manganu i żelaza wytrącających się w formie zawiesin i osadów. Przypadki wystąpienia 
wzrostu mętności powinny być wyjaśnione, a przyczyny usunięte. 

Pismem z dnia 18 września 2025 r. PPIS we Wrześni wezwał właściciela wodociągu 
do ustalenia przyczyny ww. niezgodności, podjęcia działań naprawczych 
oraz przedstawienia wyników badania wody w zakresie mętności, manganu i żelaza w Stacji 
Uzdatniania Wody w Gorazdowie oraz w 2 punktach zgodności zlokalizowanych na sieci 
wodociągowej.

W dniu 3 października 2025  r. strona przedstawiła sprawozdania z badań 
przeprowadzonych w dwóch punktach zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej tj. 
budynek mieszkalny Gorazdowo 52, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kołaczkowie 
ul. Krakowska 1 (sprawozdania z badań nr P/0/09/2025/350/F/2 z dnia 02.10.2025 r., 
P/0/09/2025/350/F/3 z dnia 02.10.2025 r.), które wykazały spełnienie wymagań 
w zakresie mętności, manganu i żelaza. Analiza wody uzdatnionej pobranej w dniu 23 
września 2025 r. w hydroforni wykazała przekroczenie mętności w ilości 1,3 NTU i żelaza w 
ilości 330±70 µg/l. Strona poinformowała, że na Stacji Uzdatniania Wody w Gorazdowie 
trwają prace naprawcze polegające na płukaniu filtrów, w celu przywrócenia należytej 
jakości wody wprowadzanej do sieci.

W dniu 20 października 2025 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Kołaczkowie przedstawił sprawozdania nr P/0/10/2025/33/F/1 z dnia 17.10.2025 r., 
P/0/10/2025/33/F/2 z dnia 17.10.2025 r., P/0/10/2025/33/F/3 z dnia 17.10.2025 r., 
P/0/10/2025/33/F/4 z dnia 17.10.2025 r., z badań wody przeprowadzonych w dniu 13 
października 2025 r. według których stężenia manganu, żelaza i mętności nie przekroczyły 
wartości normatywnych zarówno w wodzie uzdatnionej jak i w sieci wodociągowej. 

Spełnienie wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wykazały również badania 
przeprowadzone w ramach kontroli urzędowej w dniu 13 października 2025 r. 
(sprawozdanie z badań nr W-1207/2025 z dnia 17.10.2025 r.). 

Badania wody przeprowadzone w dniu 13 października 2025 r. w ramach kontroli 
urzędowej oraz kontroli wewnętrznej obrazują cały obszar zaopatrzenia ludności w wodę. 
Wobec powyższego stwierdzono jak na wstępie.
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